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U 01 Kotłownia
14.30 posadzka betonowa
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U 02 Mag. opału
11.90 posadzka betonowa
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U 04 Magazyn
11.60 posadzka betonowa
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U 05 Magazyn
10.80 posadzka betonowa
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2m

U 03 Korytarz
6.30 posadzka betonowa

.. .
2m

U 06 Przedsionek
8.90 deski

.. .
2m

U 06 Przedsionek
3.30 deski

UWAGA:

PRZY PROWADZENIU EWENTUALNYCH PRAC REMONTOWO - BUDOWLANYCH
WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ P0WTÓRNIE.
PRACE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU PROWADZIĆ
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ A WSZELKIE EWENTUALNE
PROBLEMY KONSULTOWAĆ Z UPRAWNIONYM PROJEKTANTEM.

-2.32-2.32

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POMIESZCZENIE  POWIERZCHNIA

Kondygnacja Nr NAZWA  [m\U+00B2]

Piwnica

0.1  KOTŁOWNIA 14.30

0.2  MAGAZYN OPAŁU 11.90

0.3  KORYTARZ 6.30

0.4  MAGAZYN 11.60

0.5  MAGAZYN 10.80

0.6  PRZEDSIONEK 8.90

POWIERZCHNIA RAZEM [m\U+00B2] 63.80
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zasilanie pompki c.o.

przewód w piwnicy ułoŜyć w RL
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uziom budynku-pionowy,
wym. rezystancja do 30om

PROJEKT:

ADAPTACJA NA CELE MIESZKALNE POMIESZCZEŃ
BUDYNKU (BYŁEGO PRZEDSZKOLA) ZLOKALIZOWANEGO

W MIEJSCOWOŚCI DRYGAŁY PRZY UL. MICKIEWICZA

12-230 Drygały ul. Mickiewicza 1

inwestor

Urząd Miasta Biała Piska
Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska

PROJEKT:

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

ul. Gołdapska 22, 19-400 Olecko

PROJEKTANT Nr upr. Podpis

Barbara Marciniak SUW 339/80

Tytuł rysunku:

rzut piwnicy- plan instalacji zasilania pompki c.o.
                     i głównej szyny uziemiajacej budynku

skala data nr rys.

1:100 08. 2009 5E

LgY Ŝo 35mm2 do PE
w ZN-9P

bednarka do połaczenia 
z uziomem słupa przyłączeniowego

z TA
YDYŜo 3*1,5
zasilanie istniejacej
instalacji oswietleniowej pomieszczeń piwnicy


